
Trinkwasserversorgung der Stadt Bad Friedrichshall 

Quelle Falkenstein Quelle Willenbach 

BWV  50 % 

TB I Kocherbogen 

TB II Kocherbogen 

TB 1 Jagsttalaue 

TB 2 Jagsttalaue 

TB 3 Jagsttalaue 

Zweckverband  

Wasserversorgungsgruppe 

 Mühlbach / Bad Rappenau 

Quelle Gutmanns 

TB Brunnenwiese 

BWV  50 % 

BWV  50 % 

 TB Schwarzbrunnen mit PW  

Trübungsmesser im Abgang 

Chloranlage 

Quelle Fernles 

BWV  50 % 

Stadtwerke Neckarsulm 

SB Jagsttalaue 
2 x 300 cbm 

Chlorbleichlauge 

im Abgang 

SB Untergriesheim 
1 x 100 cbm 

 

HB Kochendorf 
1 x 300 cbm 

1 x 200 cbm 

 

 

HB Heuchlinger  

Höhe 
2 x 750 cbm 

Trübungsmesser 

im Zulauf HB Waldau 

automatische 

Chloraufzeichnung 

 

HB Scherer 
1000 cbm 

HB Alte Warte 
2 x 200 cbm 

SB Plattenwald 
2 x 500 cbm 

HB Waldau 
1 x  300 cbm Jagstfeld Zone 1 

Kochendorf Nord Zone 1 

Hagenbach Zone 1 

Duttenberg Zone 3 

Untergriesheim Zone 4 

Kochendorf Süd NZ Zone 2 

Kochendorf Süd HZ Zone 2 

Druckerhöhung Plattenwald 

Krankenhaus 

Bei Bedarf möglich 

Hasenmühle 

17.03.03 
Willenbacher Hof 

Aussiedler Hof 

Johmann 

TB 4 Jagsttalaue 


